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В [1] был дан анализ работы ферромагнитного преобразователя 
напряжения при симметричных режимах, когда линейные напряжения 
образуют симметричную трехфазную систему.
При несимметричных повреждениях и неполнофазных режимах 
треугольник линейных напряжений не является равносторонним, вслед­
ствие этого насыщение стали трансформаторов различных фаз преобра­
зователя будет неодинаковым. В этом случае в напряжении на выходе 
ФПН будут присутствовать все нечетные гармоники [2].
Анализ периодических процессов в ферромагнитном преобразова­
теле при несимметричных режимах производим комплексным методом 
[3] при тех же допущениях, что и при симметричных режимах. С помо­
щью комплексного коэффициента связи /  , применяя законы Кирхгофа 
для схемы Спинелли, составляем комплексные уравнения преобразова­
теля в режиме холостого хода (х. х.):
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где
Uvai Uvb, / mvc — комплексные амплитуды ѵ-тых гармоник токов в 
первичных обмотках фаз a, b, с,
ZLmva, /Ціѵв, //mvc — комплексные амплитуды ѵ-тых гармоник напря­
женностей в сердечниках фаз а у fr, Cy 
Z wi — комплексное сопротивление ѵ-того порядка пер­
вичной обмотки одной фазы,
S — активная площадь сечения сердечника,
Wi — число витков первичной обмотки одного транс­
форматора.
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где
/ — средняя длина магнитной силовой линии в сердечнике.
Приближенное решение системы нелинейных уравнения (2) произ­
водим методом Ньютона [4]. Система уравнений содержит три нелиней­
ных алгебраических уравнения с тремя неизвестными ZZmla, TZmlB, TZmlc, 









При решении системы нелинейных уравнений методом Ньютона 
матрица Якоби должна быть квадратной, так как в противном случае 
невозможно составить обратную ей матрицу. Поэтому уравнения систе­
мы (2) умножаем на недостающие неизвестные и, обозначая
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где
а — аргумент комплексного числа, определяется из векторной диа­
граммы токов и напряжений при условии, что ток отстает от 
фазного напряжения на 90°.
Так как степень насыщения стали ^трансформаторов ФПН в силу 
несимметрии цепи неодинакова, то £1а, |Г1В, Q  в уравнениях (4) не р ав ­
ны друг другу по величине:
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n — индекс разложения основной кривой индукции в ряд 
Фурье,
#2n—і — коэффициенты ряда Фурье,
бесселева функция первого рода первого порядка
от действительного аргумента.






Д ля системы функций f i, f2, f3 составим матрицу Якоби относитель­
но переменных # т1а, /Ут1в, Я т1с.








Если матрица (9) неособенная, то можно составить обратную ей 
матрицу W~l (H).
Для нахождения вектор-корня (3) уравнения (4) используем метод 
итерации:
(10)
где индекс р указывает номер итерации. Комплекс действующего значе­
ния тока в первичной цепи каждой фазы определяется на основании за ­
кона полного тока:
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При аппроксимации основной кривой индукции тригонометрическим 
полиномом [1] комплексное изображение амплитуды для ѵ-й гармоники 
индукции имеет вид
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Тогда комплекс действующего значения напряжения на выходе пре­
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W u — число витков вторичной обмотки одного трансформатора.
Экспериментальное определение гармонического состава тока и на­
пряжения ферромагнитного преобразователя напряжения производи­
лось ваттметровым способом [1].
К преобразователю напряжения подводилась несимметричная систе­
ма напряжений с помощью схемы, которая изображена на рис. 1, а. Уро­
вень напряжения устанавливался трехфазным автотрансформатором 1. 
Автотрансформаторы 2 и 3 включались параллельно на одно из линей­
ных напряжений. Перемещая движки автотрансформаторов по обмот­




Определение гармоник тока в первичной цепи и напряжения на вы­
ходе ФПН производилось для случая, когда треугольник линейных на­
пряжений был равнобедренным, то есть имитировалось двухфазное к.з. 
при равенстве углов линии электропередачи и системы [5].
( м а )  K e = I y c
Рис. 2
На рис. 2 построены кривые изменения 1-й, 3-й и 5-й гармоник тока 
в первичной цепи от величины линейного напряжения £/вѵ .  Н а рис. 3 
даны кривые изменения гармоник напряжения на выходе преобразова-
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теля, полученные экспериментально. Пунктиром показаны кривые изме­
нения 1-й и 3-й гармоник напряжения, вычисленные по формуле (13). 
При расчетах в аппроксимирующем выражении учитывались лишь пер­
вые шесть гармоник индукции.
В ы в о д ы
1. При несимметричных режимах в напряжении на выходе ферро­
магнитного преобразователя напряжения присутствуют все нечетные 
гармоники.
2. Методика расчета, изложенная в статье, позволяет с достаточной 
для практики точностью определять гармоники напряжения на выходе 
преобразователя при несимметричных режимах.
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